
ID Task Name

١ MBاصلاح عیوب داکت دودکش-١٠ 

٢ شروع

٣ صدور و دريافت درخواست كار  

۴ باز کردن منھول ھای ایر ھیتر و داکت دودکش  

۵  متر مکعب۴٠٠٠نصب داربست و يا بكارگیري بالابر در زير اكسپنشنھاي داكت دودكش جھت دسترسي به اكسپنشن حدود   

۶ بازكردن عايق حرارتي معیوب از بیرون و سطح خارجي اكسپنشن جوينتھاي داكت و ھمچنین تعويض كامل آن  

٧ جمع آوري وتمیزكاري كامل عايق ھاي معیوب و سايرضايعات  

٨ ( اينچ٣ اينچ و ١/٢ و ١برش و جوشكاري ساپورتھاي اكسپنشن جوينت ھا و ھمچنین تعويض آنھا در صورت لزوم (لوله ھاي   

٩  عدد١٠٠تمیزكاري و روانكاري استوپرگايدھاي اكسپنشن جوينت ھا به تعداد   

١٠  باز کردن عایق داکت بالانسینگ GRF  متر مربع١٢حدود   

١١   GRF  متر داخل خط بالانسینگ۵برش و جوشكاري اكسپنشن جوينت يك پره به متراژ 

١٢  برش ، تعویض و جوشکاری GE٠۴ EXP.JOINT  متر۴٠دو پره به متراژ حدود   

١٣  برش ، تعویض و جوشکاری GE٠۵ EXP.JOINT  متر۴٠دو پره به متراژ حدود   

١۴  برش ، تعویض و جوشکاری GE٠۶ EXP.JOINT  متر٣٠دو پره به متراژ حدود   

١۵  برش ، تعویض و جوشکاری EXP.JOINT GE٠٩ (  پره٣+٢متر ( ١٠) به متراژ حدود ۴ و ١مختص واحد  )  

١۶ پره۴+۴متر ( ١٠) به متراژ حدود ۴ و ١مختص واحد  )    ) GE١٠ EXP.JOINT برش ، تعویض و جوشکاری 

١٧ پره١متر ( ١٠) به متراژ حدود ۴ و ١مختص واحد  )    ) GE١١ EXP.JOINT برش ، تعویض و جوشکاری 

١٨ پره۴+۴متر ( ١٠) به متراژ حدود ۴ و ١مختص واحد  )    ) GE١٢ EXP.JOINT برش ، تعویض و جوشکاری 

١٩ پره٣متر (١٠) به متراژ حدود ۴ و ١مختص واحد  )    ) GE١٣ EXP.JOINT برش ، تعویض و جوشکاری 

٢٠ پره٣متر (١٠) به متراژ حدود ۴ و ١مختص واحد  )    ) GE١۴ EXP.JOINT برش ، تعویض و جوشکاری 

٢١ پره۴متر (١٠) به متراژ حدود ٣و ٢مختص واحد  )    ) GE٢٠ EXP.JOINT برش ، تعویض و جوشکاری 

٢٢ پره۴متر (١٠) به متراژ حدود ٣و ٢مختص واحد  )    ) GE٢١ EXP.JOINT برش ، تعویض و جوشکاری 

٢٣ پره۴+٣متر (١٠) به متراژ حدود ٣و ٢مختص واحد  )    ) GE٢٢ EXP.JOINT برش ، تعویض و جوشکاری 

٢۴ پره٣متر (١۵) به متراژ حدود ٣و ٢مختص واحد  )    ) GE٢٣ EXP.JOINT برش ، تعویض و جوشکاری 

٢۵ پره٣متر (١۵) به متراژ حدود ٣و ٢مختص واحد  )    ) GE٢۴ EXP.JOINT برش ، تعویض و جوشکاری 

٢۶   A/B-AH  مترمربع٢٠٠برش،آماده سازي،تعويض کامل و جوشكاري ورق ھاي معیوب بدنه داكت سمت دود خروجي به میزان حداقل

٢٧   اینچ٨ و ۶جوشکاری ساپورت ھای اصلی بدنه ایر ھیتر  

٢٨ جوشکاری و ترمیم پلیت محل سوت بلاور ایر ھیتر ( براکت ) پلیت  

٢٩ جوشکاری و ترمیم دفلکتور پلیت نازل سوت بلاور  

٣٠ متر طول جوش١٠٠برش،آماده سازي،تعويض و جوشكاري ورق ھاي معیوب بدنه داكت دودكش به میزان حداقل   

٣١  مترمربع١۵٠نصب عايق حرارتي باپوشش ورق آلومینمي روي داكت دودكش حداق   

٣٢  نقطه٢٠٠نصب مجدد تسمه فلزي بر روي ورق ايزوله سطح خارجي داكت دودكش به تعداد حداقل   

٣٣ بازكردن داربست ھا وخروج اكسپنش ھاي تعويضي وضايعات ازداكت وتمیزكاري محیط كاروبرگشت آن به حالت اولیه  

٣۴ اخذ تائیديه نھايي بھره بردار و تحويل درخواست كار و گزارشات و چك لیست ھا به ناظر  

٣۵ پایان

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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