
ID Task Name

١ MBولوھای دستی بویلر-٣

٢ START

٣ DRUM FLOOR 

۴ A- ٣RY SH OUTLET HDR AIR VENT VLV

۵   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

۶ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

٧  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫ اندازه گیری ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری 

٨  مونتاژ ولو و  بستن عایقھا

٩ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١٠ B- ٣RY SH OUTLET HDR AIR VENT VLV

١۶ A- ٣RY SH OUTLET HDR DRAIN VLV

٢٢ B- ٣RY SH OUTLET HDR DRAIN VLV

٢٨ A- ٢RY SH OUTLET HEADER DRAIN VLV

٣۴ B- ٢RY SH OUTLET HEADER DRAIN VLV

۴٠ A- RH OUTLET HDR AIR VENT VLV

۴۶ B- RH OUTLET HDR AIR VENT VLV

۵٢ A- DRUM AIR VENT VLV

۵٨ C- DRUM AIR VENT VLV

۶۴ C.B.D ISOL. VALV

٧٠ DRUM PRESS. INDICATOR ROOT VLV

٧۶ DRUM PRESS. INDICATOR ROOT VLV

٨٢ DRUM PRESS. TRANSMITTER ROOT VLV

٨٨ DRUM PRESS. TRANSMITTER ROOT VLV

٩۴ DRUM LEVEL INDICATOR ROOT VLV

١٠٠ DRUM LEVEL INDICATOR ROOT VLV

١٠۶ DRUM LEVEL INDICATOR ROOT VLV

١١٢ DRUM LEVEL INDICATOR ROOT VLV

١١٨ DRUM LEVEL INDICATOR CALIBRATING ROOT VLV

١٢۴ RH SAFTY VLV TEST LINE VLV

١٣٠ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

١٣۶ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

١۴٢ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

١۴٨ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

١۵۴ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

١۶٠ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

١۶۶ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

١٧٢ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

١٧٨ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

١٨۴ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

١٩٠ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

١٩۶ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٢٠٢ B- ١RY SH OUTLET HDR AIR VENT VLV

٢٠٨ A- DRUM SAFTY VLV

٢١۴ C- DRUM SAFTY VLV

٢٢٠ B- DRUM AIR VENT VLV

٢٢۶ C.B.D ISOL. VALV

٢٣٢ DRUM PRESS. INDICATOR ROOT VLV

٢٣٨ DRUM PRESS. INDICATOR ROOT VLV

٢۴۴ DRUM PRESS. INDICATOR ROOT VLV

٢۵٠ DRUM PRESS. TRANSMITTER ROOT VLV

٢۵۶ DRUM PRESS. TRANSMITTERS ROOT VLV

٢۶٢ DRUM LEVEL INDICATOR ROOT VLV

٢۶٨ DRUM LEVEL INDICATOR ROOT VLV

٢٧۴ DRUM LEVEL INDICATOR ROOT VLV

٢٨٠ DRUM LEVEL INDICATOR ROOT VLV

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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٢٨۶ DRUM LEVEL INDICATOR CALIBRATING ROOT VLV

٢٩٢ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٢٩٨ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٣٠۴ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٣١٠ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٣١۶ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٣٢٢ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٣٢٨ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٣٣۴ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٣۴٠ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٣۴۶ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٣۵٢ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٣۵٨ DRUM LEVEL TRANSMITTER ROOT VLV

٣۶۴ A- ١RY SH OUTLET HDR AIR VENT VLV

٣٧٠ B- DRUM SAFTY VLV

٣٧۶ SPRAY MANUAL VALV 

٣٧٧ B_ ١RY SH SPRAY CV INLET VLV

٣٨٣ B_ ١RY SH SPRAY CV OUTLET VLV

٣٨٩ B_ ١RY SH SPRAY CV BYPASS VLV

٣٩۵ A_ ١RY SH SPRAY CV INLET DRAIN VLV

۴٠١ B_ ١RY SH SPRAY CV INLET DRAIN VLV

۴٠٧ ١RY SH SPRAY BALANCING VLV

۴١٣ B_ ١RY SH SPRAY DSH INLET VLV

۴١٩ B_ ١RY SH SPRAY DSH INLET DRAIN ROOT VLV

۴٢۵ B_ ١RY SH SPRAY DSH INLET DRAIN VLV

۴٣١ B_ ٢RY SH SPRAY CV INLET VLV

۴٣٧ B_ ٢RY SH SPRAY CV OUTLET VLV

۴۴٣ B_ ٢RY SH SPRAY CV BYPASS VLV

۴۴٩ B_ ٢RY SH SPRAY CV INLET DRAIN VLV

۴۵۵ ٢RY SH SPRAY BALANCING VLV

۴۶١ B_ ٢RY SH SPRAY DSH INLET VLV

۴۶٧ B_ ٢RY SH SPRAY DSH INLET DRAIN ROOT VLV

۴٧٣ B_ ٢RY SH SPRAY DSH INLET DRAIN VLV

۴٧٩ DRUM LEVEL INDICATOR DRAIN VLV

۴٨۵ DRUM LEVEL INDICATOR DRAIN VLV

۴٩١ B_١RY SH SPRAY BALANCING VLV

۴٩٧ RH SAFETY TEST LINE VLV

۵٠٣ A_RES OIL HEATER STEAM INLET VLV

۵٠٩ B_RES OIL HEATER STEAM INLET VLV

۵١۵ RE.OIL HEATER AUX STEAM T.C.V INLET VLV

۵٢١ RE.OIL HEATER AUX STEAM T.C.V OUTLET VLV

۵٢٧ RE.OIL HEATER AUX STEAM T.C.V BY PASS VLV

۵٣٣ ١'ST FLOOR

۵٣۴ FLASH VE SSEL CV INLET VLV SD۵٩ZV-٠١

۵۴٠ FLASH VE SSEL CV OULET VLV SD۵٠ZV-٠٢

۵۴۶ FLASH VE SSEL CV BY PASS VLV SD۵٩ZV-٠٣

۵۵٢ BLOW DOWN TANK DRAIN VLV

۵۵٨ A- WTR. WALL BOTTOM HDR DRAIN VLV

۵۶۴ DOWN COMER BOTTOM DRAIN VLV

۵٧٠ B- WTR. WALL BOTTOM HDR DRAIN VLV

۵٧۶ FLASH VESSEL SAFTY VLV

۵٨٢ BLOW DOWN SPRAY CV INLET VLV

۵٨٨ FIRE FIGHTING TO MIXING HEADER MANUAL INLET VLV

۵٩۴ MIXING HEADER TO ECO. WASHING VLV

۶٠٠ MIXING HEADER TO AH WASHING VLV
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۶٠۶ AUX. STEAM TO MIXING HEADER INLET CHECK VLV

۶١٢ A-١RY SAH DRAIN LINE IN BOTTOM CHANNEL MANUAL VLV

۶١٨ B-١RY SAH DRAIN LINE IN BOTTOM CHANNEL MANUAL VLV

۶٢۴ A-٢RY SAH DRAIN LINE IN BOTTOM CHANNEL MANUAL VLV

۶٣٠ B-١RY SAH DRAIN LINE IN BOTTOM CHANNEL MANUAL VLV

۶٣۶ ٢'ND FLOOR

۶٣٧ FLASH VESSEL STEAM PIPE DRAIN VLV

۶۴٣ SOOT BLOWER SUPPLY STEAM LINE SAFTY VLV

۶۴٩ ٣'RD FLOOR 

۶۵٠ P.C.V ROOT VLV١ SM۵٠ZV-٠٣

۶۵۶ P.C.V ROOT VLV SM۵٠ZV-٠۴

۶۶٢ ٢RY SH STEAM ROOT VLV (LOW RANEE) SA٠۵ZV-٠٣

۶۶٨ ٢RY SH STEAM C.V BY - PASS VLV SA٠٧ZV-٠١

۶٧۴ ٢RY SH STEAM ROOT VLV (HIG RANEG) SA٠۵ZV-٠١

۶٨٠ HOT REHEAT STEAM SAMPLING VLV URO٩ZV-٠١

۶٨۶ HOT REHEAT STEAM SAMPLING VLV URO٩ZV-٠٢

۶٩٢ HOT REHEAT STEAM SAMPLING VLV URO٩ZV-٠٣

۶٩٨ HOT REHEAT STEAM SAMPLING VLV URO٩ZV-٠۴

٧٠۴ B- AUX. STEAM HEADER SAFTY VLV

٧١٠ A- AUX. STEAM HEADER SAFTY VLV

٧١۶ BOILER HEATING SUPPLY STEAM LINE SAFTY VLV

٧٢٢ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N O١

٧٢٨ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N O٢

٧٣۴ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N O٣

٧۴٠ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N O۴

٧۴۶ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N O۵

٧۵٢ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N O۶

٧۵٨ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N O٧

٧۶۴ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N O٨

٧٧٠ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N O٩

٧٧۶ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N ١٠

٧٨٢ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N ١١

٧٨٨ STEAM ATOMIZING ISOLATING VLV N ١٢

٧٩۴ A١ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨٠٠ A٢ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨٠۶ A٣ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨١٢ A۴ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨١٨ B١ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨٢۴ B٢ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨٣٠ B٣ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨٣۶ B۴ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨۴٢ C١ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨۴٨ C٢ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨۵۴ C٣ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨۶٠ C۴ RES. OIL BURNER  INLET MANUAL VLV

٨۶۶ A-AH UPPER WASHING WATER MANUAL VLV

٨٧٢ A-AH LOWER WASHING WATER MANUAL VLV

٨٧٨ B-AH UPPER WASHING WATER MANUAL VLV

٨٨۴ B-AH LOWER WASHING WATER MANUAL VLV

٨٩٠    ٠١-WF۵٠ZU چک ولو مسیر فیدواتر در ورودی به اکونومایزر به شماره تجھیز

٨٩۶ ۴'TH FLOOR 

٨٩٧ AUX CV DRAIN VLV (FROM BOILER) LOW RANGE SA٢۵ZV-٠٢

٩٠٣ AUX STEAM FROM ٢RY SH CHECK VALVES SA٠۶ZU-٠١

٩٠٩ AUX CV DRAIN VLV (FROM BOILER) HIGH RANGE

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 

گروه برنامه ریزی و راندمان Page ٣ معاونت مهندسی و برنامه ریزی



ID Task Name

٩١۵ AUX CV DRAIN VLV (FROM BOILER) HIGH SA٢۶ZV-٠١

٩٢١ AUX CV DRAIN VLV (FROM BOILER) LOW RANGE SA٢۵ZV-٠١

٩٢٧ ولو دستي بعد از كنترل ولو ھاي رنج مسیر بخار ھدر كمكي از سمت سوپرھیتر ثانويه

٩٣٣ ولو دستي بعد از كنترل ولو لو رنج مسیر بخار ھدر كمكي از سمت سوپرھیتر ثانويه

٩٣٩ MS PRESS GAUGE INLET VLV

٩۴۵ ۵'TH FLOOR

٩۴۶ ATOMIZING STEAM C.V INLET VLV B٠٠٢ZV-٠١

٩۵٢ ATOMIZING STEAM C.V OUTLET VLV B٠٠٢ZV-٠٢

٩۵٨ ATOMIZING STEAM C.V BY-PASS VLV B٠٠٢ZV-٠٣

٩۶۴ FEED WATER DRAIN ROOT VLV WF۵٠ZV-٠٣

٩٧٠ FEED WATER DRAIN ROOT VLV WF۵٠ZV-٠۴

٩٧۶ SOOT BLOWER STEAM CV BY-PASS VLV BX٠٢ZV-٠١

٩٨٢ SOOT BLOWER STEAM CV DRAIN VLV BXO١ZV-٠٣

٩٨٨ SOOT BLOWER STEAM CV DRAIN VLV BXO١ZV-٠۴

٩٩۴ HOT REHEAT PIPE DRAIN ROOT VLV SR۵٢ZV-٠١

١٠٠٠ ۶'TH FLOOR

١٠٠١ ECO.RECIRULATION CHECK VALVE BW٠٢ZU-٠١

١٠٠٧ BOILER MAKE UP WATER PIPE ROT VLV WM۵٠ZV-٠١

١٠١٩ ٧'TH FLOOR

١٠٢٠ A- ٢RY SH INLET CONNECTION PIPE DRAIN VLV

١٠٢۶ B- ٢RY SH INLET CONNECTION PIPE DRAIN VLV

١٠٣٢ ٨'TH FLOOR 

١٠٣٣ RH SAFTY VLV TEST LINE DRAIN VLV SD,٨ZV-٠١

١٠٣٩ RH SAFTY VLV TEST LINE DRAIN VLV SD,٨ZV-٠٢

١٠۴۵ MAIN STEAM SAMPLING VLV UR٠٨ZV-٠١

١٠۵١ MAIN STEAM SAMPLING VLV UR٠٨ZV-٠٢

١٠۵٧ MAIN STEAM SAMPLING VLV UR٠٨ZV-٠٣

١٠۶٣ MAIN STEAM SAMPLING VLV UR٠٨ZV-٠۴

١٠۶٩ MAIN STEAM DRAIN VLV

١٠٧۵ A_ ١RY SH SPRAY CV INLET VLV

١٠٨١ A_ ١RY SH SPRAY CV BYPASS VLV

١٠٨٧ A_ ١RY SH SPRAY DSH INLET VLV

١٠٩٣ A_ ١RY SH SPRAY DSH INLET DRAIN VLV

١٠٩٩ A_ ٢RY SH SPRAY CV OUTLET VLV

١١٠۵ A_ ٢RY SH SPRAY CV INLET DRAIN VLV

١١١١ A_ ٢RY SH SPRAY DSH INLET VLV

١١١٧ A_ ٢RY SH SPRAY DSH INLET DRAIN VLV

١١٢٣ MIXING HEATER CV INLET VLV

١١٢٩ MIXING HEATER CV BYPASS VLV

١١٣۵ A_ ١RY SH SPRAY CV OUTLET VLV

١١۴١ ١RY SH SPRAY CV DRAIN VLV

١١۴٧ A_ ١RY SH SPRAY DSH INLET DRAIN ROOT VLV

١١۵٣ A_ ٢RY SH SPRAY CV INLET VLV

١١۵٩ A_ ٢RY SH SPRAY CV BYPASS VLV

١١۶۵ ٢RY SH SPRAY CV DRAIN VLV

١١٧١ A_ ٢RY SH SPRAY DSH INLET DRAIN ROOT VLV

١١٧٧ REHEAT SAFTY VALVE TEST LINE ROOT VALVE

١١٨٣ MIXING HEATER CV OUTLET VLV

١١٨٩ ٩'TH FLOOR 

١١٩٠ B _ SCW OUTLETCONECTING PIPE DRAIN VLV

١١٩۶ SH OUTLET SAFTY VLV
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١٢٠٢ SH OUTLET ELECTRICAL SAFTY VLV

١٢٠٨ RH OUTLET SAFTY VLV

١٢١۴ RH OUTLET SAFTY VLV

١٢٢٠ RH INLET SAFTY VLV

١٢٢۶ RH INLET SAFTY VLV

١٢٣٢ A _ SCW OUTLETCONECTING PIPE DRAIN VLV

١٢٣٨ SH OUTLET SAFTY VLV

١٢۴۴ SH OUTLET ELECTRICAL SAFTY VLV

١٢۵٠ RH OUTLET SAFTY VLV

١٢۵۶ RH OUTLET SAFTY VLV

١٢۶٢ RH INLET SAFTY VLV

١٢۶٨ FINISH

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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